Ingenieurblro fur Umwelttechnik 2
_ ’ A

Beratung und Analytik GmbH *’vv LAFUWA
Bergfeld 15
94538 Firstenstein
Tel: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30
info@lafuwa de

Untersuchungsbefund Trinkwasser ViwleiRdE

gemalR Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Stand 20.06.2023 (( pAKKs
E::r‘;;?:erungss[ellc
D PL 14260 01 00
Labor-Nr.: 413725-1 28851 Datum: 16. Mai 2025
Auftraggeber: Probenahme:
Wasser-Technik Rottal GmbH Entnahmeort: Reinmischwasser Egglham
Stadtplatz 29 durch: LAFUWA GmbH, Klaus Bachl
84347 Pfarrkirchen Entnahmedatum: 14.04.2025
Eingangsdatum: 14.04.2025
Prufzeitraum: 14.04.2025 bis 07.05.2025
Vermerk: Auftrags-Nr.: A25-3385 - OKZ: 1230744400033
Anlage: Priifbericht Fa. Rietzler (3 Seiten)
- - 2ulassiger
Untersuchungsparameter Befund Hochstwert | Einheit | MeBverfahren
— = -- s TS —— i — - —_— S ——

vor Ort Parameter

Probenahmeverfahren X . DIN SO 5667-5:2011-02

Temperatur 1.1 - C DIN 38404-4:1976-12

Chemische Parameter

Summe PFAS-20 n.n. 0,0001 | mg/! | Fremdiabor (Grenzwert ab 2026)

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.
*Verfahren nicht akkreditiert

n.n. = nicht nachweisbar

Eﬁe _ )éf‘_me Uberschreitungen der Grenzwerte vor.

Dipl. ! “Karin Stadtherr
Laborleitung Chemie
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Ote Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Benchls ohne unsere schrifliche Genehmigung st nicht zulissig



AIR

Analytik Institut Rietzler GmbH | Dieter-Streng-Str. 5 | 90766 Furth
Analytik Institut Rietzter GmbH

LAFUWA Ing. Buro fir Umwelttechnik Laborstandort Farth
Bergfeld 15 Dieter-Streng-Str. 5
90766 Furth

94538 Furstenstein

Telefon 0911 971 91-0
Telefax 0911 971 91-299

labor-fuerth@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik. de
PRUFBERICHT AB2505417-1/LAFFUE21-ks
Auftraggeber: LAFUWA Ing. Biiro fur Umwelttechnik
Auftraggeber Adresse: Bergfeld 15, 94538 Fiirstenstein
lhr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort: keine Angaben
Probenehmer: Auftraggeber
Probenahmedatum: keine Angaben
Probeneingangsdatum: 24.04.2025
Priifzeitraum: 24.04.2025 - 30.04.2025
Gesamtseitenzahl: 3
Untersuchungsergebnis Trinkwasser
Zugelassen nach Untersuchungssialie nach Untersuchungssielie nach Akkreditiert nach
‘ Abfiiary, DAV l §18 BBadSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISONEC 17025:2018-03 « D AKKS
§29b B|m°s:nag|§42 BimSchv ;om e éﬁmm &%ﬂfa’f’
Geschiftstihrer Sparkasse NQmberg Gewerbebank Ansbach Amtsgencht Farth
Arthur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 141577 HRB 17262
SWIFT-BIC. SSKNDET7XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt-IdNr. DE238074111

Sleuer-Nr. 218/121/51948
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Untersuchungsergebnis Trinkwasser

AIR

Probenbezeichnung 413725-1
Labornummer AP2522222
Parameter ] Methode Einheit

PFT

Perfluoroctansaure (PFOA) DIN EN 17832:2024-08" ugh <0,001
Perfluornonansaure (PFNA) DIN EN 17892:2024-08" wgll <0,001
:?Fr::gr)hexansulfonséure DIN EN 17892-2024-08" pgll <0,001
Perfluoroctansutfonsaure (PFOS) DIN EN 17892:2024-08" ugh <0,001
Summe PFAS 4 DIN EN 17832:2024-08° pg/! n.n.
Perfluorbutansaure (PFBA) DIN EN 17852:2024-08" ugll <0,002
Perfluorpentansaure (PFPeA) DIN EN 17892:2024-08" pgil <0,001
Perfiuorhexansaure (PFHxA) DiN EN 17892:2024-08" pgl <0,001
Perfluorheptansédure (PFHpA) DN EN 17892:2024-08° g <0,001
Perfluordecanséaure (PFDA) DIN EN 17892:2024-08° ugl <0,001
Perfluorundecansaure (PFUnA) DN EN 17892:2024-08° wafl <0,001
Perfluordodecansidure (PFDoA) DN EN 17892:2024-08" pgh <0,0015
Perfluortndecansaure (PFTrDA) DIN BN 178922024-08" ugf <0,0017
Perfluorbutansulfonsaure (PFBS) DIN EN 17892:2024-08° Hgl <0,001
:::'e:::;l)‘pen(ansulfonséure e T ugh <0.001
;T;;heptansulfonséure e 2,780 29004-08° ugh <0,001
(F";:r:;c;rononansulfonséure O —— g <0,001
g;rg;t;rdecansuﬂoaséure S —— ugl <0,001
;T:rﬂggr)o-i-Undecansulfonséure e i ugh <0,001
;;f;z;;dodeoansulfons'a‘ure o ——— ugl <0,001
;m)g;J -tridecansulfonsdure DIN EN 17852:2024.05" ugl <0,001
Summe PFAS 20 DiN EN 17892:2024-08° woA n.n.
?‘,380-32);@-3H-perﬂuomonanséure SNETa 505 ugh <0,001
il e

n.n. = nicht nachweisbar




AIR
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Analytik Institut Rietzler GmbH, Farth, den 05.05.2025

-

i.V. Matthias Kéhler
Kundenbetreuung Standort Farth
M.Sc. Mineralogie

Die Akkreditierung gilt fir die im Prifbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im
Prifbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prifbericht werden in vereinfachter
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweilerten Messunsicherheiten werden im Priifbericht nicht angegeben und

bei der Bewertung der Konformitat mit den Regelwerken nicht berlicksichtigt. Auf Anfrage konnen die M icherheiten hgereicht werden. | Die
Prufergebnisse beziehen sich hiieBhch auf die geb 1 Praben, wie erhalten, | Der Prufbericht darf ohne schriftiche Genehmigung des

Priflabors nicht auszugsweise vervieliltigt werden.




Ingenieurbiro fir Umweittechnik,
Beratung und Analytik GmbH

Wasser-Technik-Rottal GmbH
Stadtplatz 29
84347 Pfarrkirchen

Priifbericht Trinkwasser

gemaf Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023

7y LAFUWA

Bergfeld 15

94538 Flrstenstein
Tel.: 08544 9624-0
Fax: 08544 9624-30
info@lafuwa.de
www lafuwa de

(( pAkks

Detache
Aldkreditierumgsstalie
D-PL-14260-01-00

Furstenstein, 06.08.2025

Kunden-Nr.: Auftrags-Nr.: Priifberichts-Nr.: Priifzeitraum
K8420 A25-7465 PB25-4936 08.07.2025 - 29.07.2025
Objekt: Wasserversorgung Wittibreut
Anlage: 3 Seite(n)
Probenahmestelle / Teilversorgung
] Proben-Nr. Entnahmestelle Objektkennzahl GW | Anm.
' P25-018646 Hochbehilter Wolkertsham, Reinwasser, 84384 Wittibreut 1230 0277 21008 =

GW: rot = Grenzwertiberschreitung, orange = Auffalligkeit, griin = keine Grenzwertiiberschreitung, Anm.. Siehe Legende Ende Priifbericht

Bewertung

gemaf Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023

Es wurden keine Grenz- / Héchstwerte iiberschritten.

Freigegeben durch:

Karin Stadtherr, Laborleiterin Chemie

Dieser Befund wurde maschinell erstellt, auf Plausibilitat gepriift und ist auch ohne Unterschrift giiltig.
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig




PB25-4936 | 06.08.2025 | A25-7465 | Trinkwasser

7 % LAFUWA

Analysenergebnisse

Probe: P25-018646 417805-1
Objektkennzahl:

Probenart, ggf. Anlagentyp:
Probenehmer:

Transport:

Witterung:
Entnahmedatum/-uhrzeit
Besonderheiten Entnahmestelle:

Prifzeitraum:

Parameter in Fremdvergabe

Hochbehilter Wolkertsham, Reinwasser, 84384 Wittibreut
1230 0277 21008

Trinkwasser a) Zentrale Wasserversorgung

Klaus Bachl LAFUWA GmbH

Aktive Kiihlbox bei 2-8 °C

regnerisch

08.07.2025, 08:11 Uhr

Probenahmeventil (P)

08.07.2025, 14:49 Uhr - 29.07.2025, 10:33 Uhr

Parameter Befund Grenzwert Einheit Messverfahren
PFT Einzeln < 0,000002 - - ' -
Perfluoroctansaure (PFOA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluornonanséure (PFNA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluoroctansuifonsdure (PFOS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Summe PFT 4 n.n. 0,000020 mg/L Fremdvergabe
Perfluorbutansaure (PFBA) < 0,000002 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorpentanséure (PFPeA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorhexansaure (PFHxA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorheptansaure (PFHpA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluordecansaure (PFDA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorundecanséure (PFUnA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluordodecanséure (PFDoA) < 0,000002 - mg/L Fremdvergabe
Perfluortridecansaure (PFTrDA) < 0,000002 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorbutansulfonsaure (PFBS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorpentansulfonséure (PFPeS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorononansuifonsaure (PFNS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluordecansulfonsédure (PFDS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluoro-1-Undecansulfonsiure (PFUdS) | < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluordodecansulfonsdure (PFDoS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluoro-1-tridecansulfonséure (PFTrDS) | < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Summe PFAS 20 n.n. 0,00010 mgi/L Fremdvergabe
4,8-Dioxa-3H-perfluornonansaure (DONA) | < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
'Sl':‘tjrraeﬂ(t:j;;;é(-l‘ll:;e:)taﬂuoropropoxy) Rrgpan < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Anmerkungen
Keine Anmerkungen vorhanden.
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Prifgegenstéande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig.



7% LAFUWA

PB25-4936 | 06.08.2025 | A25-7465 | Trinkwasser

Legende und Erlduterungen

Die Probenvorbereitung und -stabilisierung erfolgt nach den einschlagigen Normen und Regelwerken.

Prifort (auBer Fremdvergaben und Vor-Ort-Parameter): Standort Fiirstenstein, abweichende Priforte sind hinter den Messverfahren
angegeben: S: Standort Straubing, Z: Standort Firstenzell.

GW(U) = Grenzwert(liberschreitung)

Anm. = Anmerkung

* = nicht akkreditiertes Verfahren

o0.a.V. = ohne anormale Veranderung

n.n. = nicht nachweisbar

n.a. = nicht auswertbar

n.b. = nicht bestimmbar
n.d. = nicht durchgefihrt - Bei Geschmack: Aufgrund méglicher mikrobieller Kontaminationen auf Geschmacksprobe verzichtet

< = Aufgrund geringer mikrobieller Belastung der Probe kann der Keimgehalt nur mit < (kleiner) als der nebenstehende Zahlenwert

angegeben werden.
[1= sehr hohe Messunsicherheit (MU), ergebnisrelevanter Auszahlwert 1-2 KBE, gemaR DIN EN ISO 8199:2021-12

() = hohe MU, ergebnisrelevanter Auszihlwert 3-9 KBE, gemaR DIN EN 1SO 8199:2021-12
> = Aufgrund starker mikrobieller Belastung der Probe kann der Keimgehalt nur mit > (gréiter) als der nebenstehende Zahlenwert

angegeben werden.

Versand Priifbericht

Priifbericht Rechnung Gesundheitsamt
info@zwr.de, roland@zwr.de info@zwr.de Nicht gemeldet (Kundenwunsch)
SEBAM-Versand an Kunde: roland@zwr.de

Karin Stadtherr
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Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig.



Analytik Institut Rietzler GmbH | Dieter-Streng-Str. 5 | 90766 Furth

LAFUWA Ing. Buro fur Umwelttechnik

Bergfeld 15
94538 Firstenstein

PRUFBERICHT AB2509916-12/LAFFUE21-dw

Auftraggeber: LAFUWA Ing. Baro fur Umwelttechnik
Auftraggeber Adresse: Bergfeld 15, 94538 Fiirstenstein
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort: keine Angaben
Probenehmer: Auftraggeber
Probenahmedatum: keine Angaben
Probeneingangsdatum: 14.07.2025
Profzeitraum: 14.07.2025 - 17.07.2025
Gesamtseitenzahl: 3
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach
AbfKiarv, DoV §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
| Messstelle nach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach
§29b BImSchG, §42 BImSchy | §40 Abs. 1 TrinkwV §3 Laborverordnung

Geschaftstahrer
Arthur Hofmann

Sparkasse NOmberg

iBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach

IBAN: DE25 7656 0060 0000 141577

SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Akkrediliert nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Furth
Dieter-Streng-Str. 5

90766 Firth

Telefon 0911971 91-0
Telefax 0911 971 91-299

labor-fuerth@rietzler-analytik.de
www rietzler-analytik de

(( pAKKS

Oeutuche
Abkedirisrungsstelie
D-PL-14501-01-00

Amtsgerichl Farth

HRB 17262

USt.-IdNr. DE238074111
Steuer-Nr. 218/121/51948
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AB2509916-12/LAFFUE21-dw

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

AIR

Probenbezeichnung 417805-1
Labornummer AP2541492
Parameter l Methode Einheit

PFT

Perfluoroctansaure (PFOA) DIN EN 17892:2024-08" g/l <0,001
Perfluornonansaure (PFNA) DIN EN 17892:2024-08" g/ <0,001
gDeFrlf-]l\;gr)hexansulfonséure DIN EN 17892.2024.08° ugl <0001
Perfluoroctansulfonsaure (PFOS) DIN EN 17892:2024-08* gl <0,001
Summe PFAS 4 DIN EN 17892:2024-08* pg/l n.n.
Perfluorbutanséure (PFBA) DIN EN 17892:2024-08* Ha/l <0,002
Perfluorpentanséure (PFPeA) DIN EN 17892:2024-08" pah <0,001
Perfluorhexansaure (PFHxA) DIN EN 17892:2024-08" g/l <0,001
Perfluorheptansaure (PFHpA) DIN EN 17892:2024-08" Ha/l <0,001
Perfluordecansédure (PFDA) DIN EN 17892:2024-08" pg/l <0,001
Perfluorundecansaure (PFUnA) DIN EN 17892:2024-08" Te] <0,001
Perfluordodecansaure (PFDoA) DIN EN 17892:2024-08" ua/l <0,0015
Perfluortridecansaure (PFTrDA) DIN EN 17892:2024-08" ugh <0,0017
Perfluorbutansulfonsaure (PFBS) DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
:;rg:g;pentansulfonséure DIN EN 17892:2024-08" g/l <0,001
::’T:T'l;gr)heptansulfonséure DIN EN 17892:2024-08" pg/l <0,001
g;r;llléc))rononansulfonséure SR m—— ug/l <0,001
:;eFrgLSlc))rdecansulfonséure ST ugl <0,001
g::rglégr)oJ-Undecansulfonséure e . ug/ <0001
g;rgggr)dodecansulfonséure A ugl <0,001
::ﬂfggq -tridecansulfonsaure 1IN EN 17882:2024.08* ugl <0,001
Summe PFAS 20 DIN EN 17892:2024-08" pa/l n.n.
?b%’?li:;(a-SH-perﬂuornonanséure DIN EN 17892:2024.08° ugh <0001
R il i I

n.n. = nicht nachweisbar




AIR
Seite 3 von 3 AB2509916-12/LAFFUE21-dw

Analytik Institut Rietzler GmbH, Firth, den 24.07.2025

Die Akkreditierung gilt fiir die im Prifbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im
Prilfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Priifbericht werden in vereinfachter
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Priifbericht nicht angegeben und
bei der Bewertung der Konformitét mit den Regelwerken nicht beriicksichtigt. Auf Anfrage kénnen die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die
Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des
Prisflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.



Ingenieurburo fiar Umwelttechnik,
Beratung und Analytik GmbH

Wasser-Technik-Rottal GmbH
Stadtplatz 29
84347 Pfarrkirchen

Priifbericht Trinkwasser

gemal Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023

7 v LAFUWA

Bergfeld 15

94538 Firstenstein
Tel : 08544 96240
Fax: 08544 9624-30
info@lafuwa.de
www_lafuwa de

(( pAKks
Lz Deutsche
Adwras ferungsitele
021142806100

Furstenstein, 28.07.2025

Kunden-Nr.: Auftrags-Nr.: Priifberichts-Nr.: Priifzeitraum
K8420 A25-6896 PB25-4710 01.07.2025 - 24.07.2025
Objekt: Trinkwasserrversorgung Anzenkirchen

Anlage: 3 Seite(n)

Probenahmestelle / Teilversorgung

Proben-Nr. Entnahmestelle

Objektkennzahl

GW | Anm. |

P25-017386 Ubergabeschacht Grub

1230 0277 20811

GW: rot = Grenzwertiiberschreitung, orange = Auffalligkeit, griin = keine Grenzwertiiberschreitung, Anm.: Siehe Legende Ende Priifbericht

Bewertung

gemah Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023

Es wurden keine Grenz-/ Héchstwerte iiberschritten.

Freigegeben durch:

Karin Stadtherr, Laborleiterin Chemie

Dieser Befund wurde maschinell erstellt, auf Plausibilitat geprift und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

Seite 1 von 3

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zul4ssig.



7% LAFUWA

PB25-4710 | 28.07.2025 | A25-6896 | Trinkwasser

Analysenergebnisse

Probe: P25-017386  417236-1 Ubergabeschacht Grub

Objektkennzahl: 1230 0277 20811

Probenart, ggf. Anlagentyp: Trinkwasser a) Zentrale Wasserversorgung
Probenehmer: Klaus Bachl LAFUWA GmbH

Transport: Aktive Kihlbox bei 2-8 °C
Entnahmedatum/-uhrzeit 01.07.2025, 10:03 Uhr

Besonderheiten Enthnahmestelle: Probenahmeventil (P)

Priifzeitraum: 01.07.2025, 15:00 Uhr - 24.07.2025, 11:33 Uhr

Chemisch-physikalische Vor-Ort-Parameter
Probenahmemethode Chemie: Stichprobe [DIN ISO 5667-5:2011-02]

Parameter Befund Grenzwert Einheit Messverfahren
Temperatur 123 | - | cc DIN 38404-4:1976-12
Parameter in Fremdvergabe
Parameter Befund Grenzwert Einheit Messverfahren
PFT Einzeln o < 0,000002 ) D | o=
Perfluoroctanséure (PFOA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluornonansaure (PFNA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Summe PFT 4 n.n. 0,000020 mg/L Fremdvergabe
Perfluorbutanséure (PFBA) < 0,000002 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorpentansdure (PFPeA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorhexansaure (PFHxA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorheptansaure (PFHpA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluordecansaure (PFDA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorundecanséure (PFUnA) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluordodecansaure (PFDoA) < 0,000002 - mg/L Fremdvergabe
Perfluortridecansaure (PFTrDA) < 0,000002 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorbutansulfonsaure (PFBS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorpentansulfonsaure (PFPeS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorheptansulfonsaure (PFHpS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluorononansulfonsdure (PFNS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluordecansulfonsaure (PFDS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluoro-1-Undecansulfonsdure (PFUdS) | < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluordodecansulfonsaure (PFDoS) < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Perfluoro-1-tridecansulfonséure (PFTrDS) | < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Summe PFAS 20 n.n. 0,00010 mg/L Fremdvergabe
4,8-Dioxa-3H-perfluornonansiure (DONA) | < 0,000001 - mg/L Fremdvergabe
Tetalloro 20epatuaronroROy-PIOPaN | <o o00001 | - malL Fremdvergabe
Seite 2 von 3

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig



7 % LAFUWA

PB25-4710 | 28.07.2025 | A25-6896 | Trinkwasser

Anmerkungen

Keine Anmerkungen vorhanden.
Legende und Erlduterungen

Die Probenvorbereitung und -stabilisierung erfolgt nach den einschlégigen Normen und Regelwerken.
Prifort (auRer Fremdvergaben und Vor-Ort-Parameter): Standort Fiirstenstein, abweichende Priiforte sind hinter den Messverfahren

angegeben: S: Standort Straubing, Z: Standort Furstenzell.
GW(U) = Grenzwert(iberschreitung)

Anm. = Anmerkung

* = nicht akkreditiertes Verfahren

0.a.V. = ohne anormale Verénderung

n.n. = nicht nachweisbar

n.a. = nicht auswertbar

n.b. = nicht bestimmbar
n.d. = nicht durchgefithrt - Bei Geschmack: Aufgrund méglicher mikrobieller Kontaminationen auf Geschmacksprobe verzichtet

< = Aufgrund geringer mikrobieller Belastung der Probe kann der Keimgehalt nur mit < (kleiner) als der nebenstehende Zahlenwert

angegeben werden.
[ ] = sehr hohe Messunsicherheit (MU), ergebnisrelevanter Auszahlwert 1-2 KBE, gemaR DIN EN 1SO 8199:2021-12

() = hohe MU, ergebnisrelevanter Auszahlwert 3-9 KBE, geméf DIN EN ISO 8199:2021-12
> = Aufgrund starker mikrobieller Belastung der Probe kann der Keimgehalt nur mit > (gréRer) als der nebenstehende Zahlenwert

angegeben werden.

Versand Priifbericht

Priifbericht Rechnung Gesundheitsamt
info@zwr.de, roland@zwr.de info@zwr.de Nicht gemeldet (Kundenwunsch)
SEBAM-Versand an Kunde: roland@zwr.de

Karin Stadtherr
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Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig
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Untersuchungsergebnis Trinkwasser
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Propansaure (HFPO-DA)

Probenbezeichnung 417236-1
Labornummer AP2539882
Parameter | Methode Einheit

PFT

Perfluoroctansaure (PFOA) DIN EN 17892:2024-08" g/l <0,001
Perfluornonansédure (PFNA) DIN EN 17892:2024-08" pa <0,001
;’eFr:]_,icS);hexansulfonséure T — ug/l <0,001
Perfluoroctansulfonsédure (PFOS) DIN EN 17892:2024-08* pa/l <0,001
Summe PFAS 4 DIN EN 17892:2024-08* g/l n.n.
Perfluorbutanséure (PFBA) DIN EN 17892:2024-08" all <0,002
Perfluorpentansdure (PFPeA) DIN EN 17892:2024-08* pg/l <0,001
Perfluorhexansaure (PFHxA) DIN EN 17892:2024-08" pg/l <0,001
Perfluorheptansaure (PFHpA) DIN EN 17892:2024-08" uall <0,001
Perfluordecanséure (PFDA) DIN EN 17892:2024-08" pg/l <0,001
Perfluorundecansaure (PFUnA) DIN EN 17892:2024-08" ught <0,001
Perfluordodecanséure (PFDoA) DIN EN 17892:2024-08" ug/l <0,0015
Perfluortridecansédure (PFTrDA) DIN EN 17892:2024-08" pgll <0,0017
Perfluorbutansuifonséure (PFBS) DIN EN 17892:2024-08" uall <0,001
g;rg:;;pentansulfonséure DIN EN 17892:2024-08" ug/! <0,001
;T:rlf_l{:g;heptansulfonséure DIN EN 17892:2024-08" ug/l <0,001
g:el:r,tllléc;rononansulfonséure IN EN 17692:2024.-06" ug/ <0001
gjirg;c;rdecansulfonséure DIN EN 17892:2024.06° ugA <0,001
537:332304 -Undecansulfonsdure DN EN {7652:2024-06° ug/ <0,001
;’T:rgl;csar)dodecansulfonséure DINIENEI7B82:0024:08° ug/l <0,001
('::T:rg:] E;an))-1 -tridecansulfonsaure —_—— ug/ <0,001
Summe PFAS 20 DIN EN 17892:2024-08* ugi n.n.
?E,)%ﬁf)xa-SH-perﬂuomonanséure - ugl <0001
Tetrafluoro-2(heptafluoropropoxy)- 1IN EN 17892:2024.08* ugh <0,001

n.n. = nicht nachweisbar
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Analytik Institut Rietzler GmbH, Furth, den 21.07.2025

Die Akkreditierung gilt fir die im Prifbericht mit * gekennzeichneten Priifverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im
Priifbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prifbericht werden in vereinfachter
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prifbericht nicht angegeben und
bei der Bewertung der Konformitét mit den Regelwerken nicht beriicksichtigt. Auf Anfrage kénnen die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die
Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die angegebenen Proben, wie erhaiten. | Der Priifbericht darf ohne schriftiche Genehmigung des
Priflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.



